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В данной статье на основе информации о суммарной величине потока отказов и типовых 
калькуляций работ по ликвидации последствий отказов разработана модель экономического 
ущерба от возможных отказов при осуществлении регулировочных воздействий в системе 
электроснабжения тяги поездов.   
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Введение. Подходы к оценке экономического ущерба от ненадёжности 
силового оборудования  определяются  типом предприятия, для которого 
производится регулировка режимов работы оборудования. Ущерб может быть 
выражен в виде стоимости  недовыпущенной продукции или стоимости расходов от 
простоя вследствие перерывов в электроснабжении, недополученных доходов 
энергопередающих компаний или социального ущерба при рассмотрении систем 
электроснабжения жилищно-коммунального сектора.  В данной диссертации мы 
будем рассматривать лишь составляющую ущерба, связанную с уменьшением 
надёжности силового оборудования тяговых подстанций и контактной сети при 
осуществлении регулирования режимов с целью достижения рационального.  
Цель статьи. Разработать модель экономического  ущерба от ненадёжности 
силового оборудования для задач регулирования режимов системы тягового 
электроснабжения.  
Обзор литературы. В общем виде величина экономического ущерба при 
осуществлении регулирования режимов на тяговых подстанциях может быть 
определена как сумма: 
                            откУ Д+У  ,                                                             (6) 
где  Д  недополученные доходы железной дороги из-за перерыва в 
электроснабжении (или в связи с пониженной эффективностью системы 
электроснабжения); 
откУ  составляющая ущерба, связанная с ликвидацией последствий отказа 
силового оборудования. 
Исходные данные для расчёта экономического ущерба  могут быть получены из 
ежегодных отчётов Главного управления электрификации и электроснабжения 
Укрзализныци [1]. Первая составляющая ущерба может быть определена 
следующим образом [2]: 
эД= ωW С Т     ,                                                                          (7) 
где W   - недоотпущенная потребителям электроэнергия, кВт∙ч;   
Сэ  тариф на электроэнергию; 
 ω   суммарный параметр потока отказов СТЭ; 
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Т  среднее время недоотпуска электроэнергии. 
137         ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №38(1011) 
Составляющая ущерба, связанная с ликвидацией последствий отказа силового 
оборудования, может быть определена следующим образом 
                    отк зп трУ С С  ,                                                (8) 
где зпС  расходы на заработную плату персоналу, который учувствует в 
ликвидации аварии; 
трС   транспортные расходы. 
Для расчёта суммарного параметра потока отказов  системы 
электроснабжения тяги поездов  необходимо составить структурно-логическую 
модель системы тягового электроснабжения, затем преобразовать её к 
элементарному виду [3].  
Основной материал. Отказы силового оборудования систем тягового 
электроснабжения железных дорог   вызывают потери  в эксплуатационной работе 
транспорта, связанные с остановкой поездов и перерывами в перевозочном 
процессе. Для электроснабжения тяги экономический ущерб может быть определён 
по следующему выражению: 
                пр ост откУ У У У   ,                                                       (9) 
 где прУ   ущерб, связанный с простоем поездов от отказа СТЭ ; 
остУ   ущерб, связанный с остановкой поездов. 
Первая составляющая ущерба может быть определена по нормативному 
документу [2]  
                         
гр пспр гр пс
У Nt NtNt С Nt С     ,                                 (10) 
где  грNt , псNt   поездо-часы простоя грузовых и пассажирских поездов 





С  – укрупненная расходная ставка простоя грузовых и 
пассажирских поездов соответственно, грн./поездо∙ч [4,5]. 
Величина времени задержки поездов зависит от параметров потока поездов, 
средней продолжительности простоя поездов при авариях данного типа, от типа 
системы сигнализации и связи. Среднее время простоя поездов вследствие отказов 
силового оборудования во время регулирования режимов  может быть определена 
по данным эксплуатации  дистанций электроснабжения. При отсутствии данных 
эксплуатации для приближённых теоретических расчётов поездо-часов отключения 
тяговой сети  может использоваться следующая  формула 
                             откл сут учωNt N l Т    ,                                    (11) 
где  ω – суммарный параметр потока отказов СТЭ  из-за регулирования режимов, 
ед./поездо∙км;   
сутN – суточные размеры движения на участке, поездов/сут;   
учl  – длина участка, км;  
Т – среднее время закрытия участка в результате одного отказа устройств 
электроснабжения в результате регулирования режимов. 
Величину экономического ущерба, связанного с остановкой поездов вследствие 
перерывов в электроснабжении можно определить так 
                    ост з.гр ост.гр з.пс ост.псУ N С N С     ,               (12)  
ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №38(1011)         138 
где з.грN , з.псN    число поездов, которые были задержаны (грузовых и 
пассажирских соответственно) при заданных параметрах потока поездов;   
ост.грС , ост.псС - стоимость остановки грузового и пассажирского поезда [4,5]. 
Величину экономического ущерба от ненадёжности регулировочных устройств 
во время осуществления регулирования режимов систем тягового электроснабжения 
можно определить по  (13), где каждая из четырёх составляющих будет учитывать 
материальные затраты на восстановление работоспособности элемента. Затраты 
труда на выполнение операций по восстановлению работоспособности элементов 
могут быть определены по [6]. Стоимость отдельных операций рассчитывается по 
типовым калькуляциям работ. 
С другой стороны, общий ущерб можно разбить на четыре составляющие по 
типу регулирующих воздействий:  
пт тт ксУ У У У УU    ,                                            (13) 
где УU – составляющая ущерба, вызванная ненадёжностью силового оборудования, 
задействованного в регулировании напряжения на шинах тяговых подстанций; 
птУ  составляющая ущерба, вызванная ненадёжностью силового 
оборудования, задействованного в переключении понизительных трансформаторов 
на параллельную работу; 
ттУ   составляющая ущерба, вызванная ненадёжностью силового 
оборудования, задействованного в переключении преобразовательных агрегатов 
тяговых подстанций на параллельную работу; 
ксУ  составляющая ущерба, вызванная ненадёжностью силового 
оборудования, задействованного в переключении схем питания контактной сети. 
Стоимость отказа каждого элемента системы электроснабжения, который 
задействован в процессе регулирования режимов, можно рассчитать по следующему 
выражению: 







 ,                                               (14) 
где iC   средняя стоимость часа отказа для i- того состояния отказа элемента; 
откt  продолжительность периода, в котором рассчитывается ущерб от отказа; 
m  общее число состояний, в которых присутствует отказ. 
В том случае когда в системе применяются различные методы резервирования, 
т.е. когда имеются резервные элементы в системе, ущерб от отказа может быть 
рассчитан по следующему выражению: 





i i i i
i i
У C Pt C Pt
 
   ,                                     (15) 
где  Сi  стоимость часа отказа системы (элемента), грн./ч.  
m1 – число состояний с отказом, в которых количество отказавших элементов 
превосходит число резервных элементов; 
m2   число состояний с отказом, в которых число отказавших элементов не 
превосходит число резервных элементов; 
tвр  время, в течение которого происходит ввод резервных элементов в работу. 
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Очевидно, что доля второго слагаемого в выражении (15)  меньше, чем первого 
слагаемого. Если время ввода в работу резервных элементов достаточно мало, то 
вторым слагаемым можно пренебречь.  
Величина Сi представляет собой среднюю величину за время длительности 
отказа. Ущерб в данном случае возникает из-за перерыва в электроснабжении. В 
общем случае ущерб от перерыва в электроснабжении будет зависеть не только от 
длительности интервала времени, в течении которого ликвидировался отказ, но и от 
положения этого интервала на оси времени. При одноставочных тарифах на 
электроэнергию величина ущерба от отказа i-го элемента может быть рассчитана по 
известному тарифу на электроэнергию и средней продолжительности перерыва в 
электроснабжении 










  ,                                                      (16) 
где эC  величина одноставочного тарифа на электроэнергию; 
lS  потеря мощности в l - м интервале; 
lt   продолжительность l -го интервала;  
k – общее количество интервалов. 







 ,                                                          (17) 
Для учёта экономического ущерба от возможных отказов при регулировании 
режимов СТЭ необходимо прежде всего описать все возможные ситуации, которые 
могут возникнуть при регулировании, определить степень риска, просчитать 
стоимость операций по ликвидации отказов, стоимость остановки или простоя 
поездов в пути следования (для отказов, связанных с фактами простоя или 
остановки поездов). Все возможные ситуации заносим в табл.  
 













(замены),  грн. 




параллельную работу (или 
в обратном направлении) 
Восстановление (ремонт) 
выключателя переменного тока 






выключателя переменного  тока 
или быстродействующего 
выключателя постоянного тока 
0,029 2 400 
Регулирование 
напряжения на шинах 





55,71 10  30 000 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 
Регулирование 
напряжения на шинах 























Переключение со схемы 
двухстороннего питания 
на схему параллельного 
питания (и обратно) 
Восстановление (ремонт) 
выключателей постоянного тока 
на пункте параллельного 
соединения (ППС) или посте 
секционирования (ПСК) 
0,2 9 600 
Переключение со схемы 
узлового питания на схему 
параллельного питания (и 
обратно) 
Восстановление (ремонт) 
выключателей постоянного тока 
на ППС или ПСК 
0,1 4800 
Переключение со схемы 
двухстороннего питания  
на схему узлового питания 
Восстановление (ремонт) 
выключателей постоянного тока 
на ППС или ПСК 
0,1 4800 
 
Вывод. Предложенная модель экономического ущерба от возможных отказов 
системы тягового электроснабжения позволяет определить величину ущерба для 
разных ситуаций, которые связаны с регулированием режимов. Для каждой 
элементарной ситуации данная модель предусматривает представление ущерба в 
виде произведения вероятности отказа на стоимость операции по восстановлению 
(замены) оборудования, которое утратило работоспособность. Среднюю величину 
указанных сомножителей рекомендовано получать в условиях эксплуатации по 
заводским инструкциям и калькуляциям работ соответственно.  
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У даній статті на основі інформації про сумарну величину потоку відмов і типових 
калькуляцій робіт по усуненню наслідків відмов розроблено модель економічного збитку від 
можливих відмов при здійсненні регулювання режимів в системі електропостачання тяги поїздів. 
Ключові слова: система електропостачання тяги поїздів, економічний збиток, відмова, 
регулювання режимів. 
This article presents  the model of economic damage from possible failures  during regimes 
regulation of power traction supply systems   on the basis of information on the overall failure rate  and 
standard price calculations of works.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ 
БЛОКОВЫХ ТАЙМЕРНЫХ КОДОВ В АДАПТИВНИХ 
СИСТЕМАХ С РЕШАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
 
Проведены исследования и эксперементально установлено, что применение избыточных таймерних 
кодов, вместо позиционного обнаруживающего ошибки блокового кодирования в системах с 
решающей обратной связью современных городских телефонних сетей позволяет повысить 
пропускную способность каналов на всем интервале святи без потери качества информации. 
Ключевые слова: таймерные сигнальные конструкции, канал модели Гильберта, отношение 
сигнал/шум, скорость передачи. 
 
Введение. Известно, что скорость передачи информации в системах с 
решающей обратной связью (РОС) при разрядно-цифровом кодировании (РЦК) 
определяется  как [1] 
 ,                                                            (1) 
где  - число информационных элементов в избыточном блоковом коде;  - общее 
число елементов в кодовой комбинации, обнаруживающей ошибки ( ;  - 
число избыточных элементов);  - вероятность ошибочного приёма элемента;  - 
число кодових слов, повторяемых передатчиком по запросу принимающей стороны 
для  исправления ошибки. 
По аналоги с помехоустойчивыми кодами избыточность в адаптивных 
передающих системах (АПС ) можно характеризовать коэффициентом полной 
избыточности [2] 
 ,                                                                         (2) 
где  - среднее число кодовых элементов длительностью , затрачиваемых в обоих 
каналах на передачу  информационных элементов. При нулевой пропускной 
способности обратного канала , где  - среднее число кодовых символов, 
затрачиваемых в прямом канале на передачу  единиц информации. При отсутствии 
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